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ATENTIE : 

Cititi si respectati toate regulile de siguranta si instructiunile de operare inainte de prima 
utilizare a acestui produs. 

Daca aveti intrebari in timpul instalarii , operarii sau intretinerii dedurizatorului dvs. sau in 
timpul setarii panoului de control digital , contactati distribuitorul dvs. local. 

PASTRATI  ACEST  MANUAL 
 

MASURI  DE  SIGURANTA 
 

Urmati cu atentie instructiunile de instalare. O instalare incorecta atrage dupa sine 
anularea garantiei. Manipulati cu grija dedurizatorul. Nu il rasturnati, nu il scapati din mana, 
nu il asezati pe suprafete ascutite. Nu amplasati echipamentul in locuri cu temperaturi 
scazute. Nu incercati  tratarea apei cu temperaturi peste 35ºC. Avariile survenite in urma 
gerului sau folosirii apei fierbinti conduc la anularea garantiei. Evitati instalarea 
dedurizatorului in locuri expuse luminii soarelui. Excesul de caldura solara poate deforma 
sau afecta piesele nemetalice. 

Dedurizatorul necesita un debit de alimentare de 660 l/h. Presiunea minima admisa a 
apei de alimentare este de 2,5 bar, iar maxima admisa este de 8,6 bari. Daca, in timpul zilei, 
presiunea apei depaseste 5,5 bari, in timpul noptii exista posibilitatea ca presiunea apei de 
alimentare sa depaseasca valoarea maxima admisa de echipament. Dedurizatorul 
functioneaza la 24V–50Hz. Folositi transformatorul din furnitura. 
 

Acest sistem nu este destinat folosirii in scopul tratarii apei care, din punct de vedere 
microbiologic, nu prezinta siguranta sau a carei calitate este incerta, fara dezinfectarea 

adecvata a acesteia la intrarea sau iesirea din sistem. 
 

INFORMATII PRIVIND TRATAREA APEI 
 

Tratarea apei are in vedere patru aspecte: 
 

1. DURITATEA 
2. CONTINTUL DE FIER 
3. ACIDITATEA  
4. SEDIMENTELE 
 
1. DURITATEA este termenul care face referire la prezenta, in apa, a mineralelor precum 
calciul si magneziul. Prin analiza chimica se stabileste cantitatea de minerale din apa. De 
exemplu, un volum de 4 litri de apa cu duritatea 5 oG contine minerale dizolvate care, in 
stare solida, au dimensiunile unei tablete de aspirina. Un volum de 4 litri de apa cu duritatea 
25 oG are un continut de minerale egal cu dimensiunea a 5 tablete de aspirina. Duritatea 
apei variaza. In general, duritatea apei are valori cuprinse intre 3 si 100 oG. 
 
2. FIERUL din apa se masoara in mg/l. Cantitatea totala de fier si tipul sau tipurile acestuia 
se determina prin analiza chimica. Cele 4 tipuri de fier prezente in apa sunt: 
 

Feros (apa limpede) 
Feric (apa rosiatica)  
Fier legat bacteriologic si organic 
Fier legat coloidal si anorganic (feros si feric) 
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Apa poate contine unul sau mai multe din cele 4 tipuri de fier si orice combinatie a acestora. 
Cand folositi un dedurizator pentru a elimina Fe2+ din apa, adaugati 5 °G la duritatea apei, 
pentru fiecare  miligram la litru (mg/l) de Fe2+.  
Tipurile feric (apa rosiatica) si legate bacterial si organic nu sunt solubile. Tipurile legate 
coloidal si anorganic, sub forma ferica sau feroasa, nu vor putea fi filtrate sau schimbate. 
Dedurizatorul nu va elimina fierul legat coloidal.                                      
 

 
3. ACIDITATEA sau apa acida apare datorita prezentei in apa a dioxidului de carbon, a 
hidrogenului sulfurat si uneori a apei reziduale. Pentru tratarea apei acide se recomanda 
folosirea unui filtru de neutralizare sau a unui sistem de dozare substante chimice.  
 
4. SEDIMENTELE sunt particule de materie fina, in suspensie in apa, adesea, aceste 
materii sunt argila sau namolul. Sedimentele, in cantitate mare, dau apei un aspect tulbure. 
Pentru a rezolva problema, trebuie instalat, inaintea intrarii in dedurizator, un filtru pentru 
sedimente. 
 

ASAMBLAREA 
 
Dedurizatoarele sunt asamblate din fabrica. In timpul instalarii indepartati capacul superior 
al tubului de injectie cu saramura. Tubul de injectie saramura trebuie sa fie bine fixat si in 
pozitie verticala. Culisati capacul fixat pe placa de comanda, catre fata dedurizatorului, 
pentru a putea observa ansamblul vanei din spatele acestuia. Ridicati vana de injectie 
saramura (brine valve), din tubul de saramura. Asigurati-va ca plutitorul este in pozitia 
corecta, astfel incat, garniturile sa se aseze bine pe vana de saramura, in timpul functionarii. 
Reasezati vana de injectie saramura la baza tubului si puneti la loc capacul. Instalati 
racordul de preaplin (garnitura, cot, sistem de prindere) la rezervorul de sare (orificiul cu 
diametrul de 13/16’’, deja existent din fabricatie) pe partea din spate a rezervorului de sare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controller 

Vas polstif cu rasina 
schimbatoare de ioni 

Sare 
pastile Sistem 

regenerare 
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OPTIUNI PRIVIND ASEZAREA RACORDURILOR DE 

INTRARE / IESIRE 
 

 
·  Instalati intotdeauna, fie o vana de by-pass, monobloc, fie un by-pass realizat din 3 
vane. Vana de by-pass permite oprirea alimentarii cu apa a dedurizatorului, in caz ca acesta 
necesita reparatii, fara a opri alimentarea cu apa catre utilizator. 

����
����

ALTE REGLEMENTARI 
 
 

·  Este necesara o sursa electrica de 220 V–50 Hz, cu impamantare (mereu sub 
tensiune), la distanta de aproximativ 25-30 cm de dedurizator. Dedurizatorul include si un 
cablu de aproximativ 1 m pentru legatura dintre transformator si controller. 
 
·  Este necesara racordarea evacuarii apei la drenaj. Este de preferat sa existe un sifon 
de pardoseala, in apropierea dedurizatorului. Alte optiuni: scurgerea masinii de spalat 
(palnie recoltare), teava conectata la canalizare (conducta scurgere), etc. 
                       
 

Furtun drenaj     Furtun drenaj 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
         Conducta scurgere     Palnie recoltare 
 
 * OPTIUNI PRIVIND CONEXIUNEA DE EVACUARE LA SCURGERE : folosirea unui 
furtun flexibil nu este permisa in orice locatie (verificati reglementarile locale).   
 
In cazul in care nu sunt permise racordurile flexibile, va trebui sa realizati o conexiune fixa. 
Pentru aceasta trebuie taiata zona striata a racordului de plastic, existent in furnitura, si sa 
va racordati conform relgemetarilor locale.  
 
 
 
                                                                         Striatii pentru furtun cu diametrul interior de 3/8"   
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ALEGEREA LOCULUI DE AMPLASARE 

 
 
Cand alegeti locul amplasarii dedurizatorului trebuie sa tineti cont de urmatoarele aspecte: 
 
 

¨  Pentru tratarea apei in intreaga casa instalati dedurizatorul aproape de sursa de apa 

si inaintea tuturor celorlaltor legaturi ale instalatiei, cu exceptia conductelor externe de apa. 

La robinetele externe trebuie ca apa sa ramana dura pentru a evita pierderea apei tratate si 

generarea unui consum excesiv de sare. 

¨  Este necesara o scurgere apropiata pentru evacuarea apelor de la regenerare. 

Folositi un sifon de pardoseala, o palnie de colectare etc. 

¨  Instalati dedurizatorul inaintea dispozitivului pentru incalzirea apei si dupa toate 

celelalte echipamente de tratare a apei. 

 

 

 

¨  Pentru a evita deteriorarea componentelor dedurizatorului este necesara montarea 

atat pentru surse subterane, cat si municipale, a unui filtru de impuritati mecanice. Pentru a 

nu cauza pierderi mari de presiune care ar putea genera disfunctionalitati in regenerarea 

dedurizatorului, cat si disconfort la utilizator, dar, pe de alta parte, pentru a avea o filtrare 

eficienta, va recomandam ca finetea de filtrare sa fie de 25 microni.  
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     Apa rece catre cazan      Apa din sursa municipala 
 
 
     Filtru  
     sedimente  
     25 microni                  Vas                      Apa din         
                                                                                                                                        sursa   
                       tampon                 proprie 
 
 
           Dedurizator apa 
                            
 
       Pompa de put 
 
 
        Numai pentru puturi private 

 
 

INSTALAREA 
 
 
Opriti sursa de alimentare cu apa 
Inchideti alimentarea cu apa din apropierea pompei de put sau a contorului de apa. Opriti 
alimetarea cu curent electric sau combustibil a dispozitivului de incalzire a apei. Deschideti 
toate robinetele pentru scurgerea apei ramase in conducte. 
 
Amplasati dedurizatorul la locul instalarii 
Asezati dedurizatorul in pozitia de instalare. Amplasati-l pe o suprafata solida, neteda si 
plana. Daca este cazul, introduceti dedesubtul lui un placaj cu o grosime de minim 3/4”. 
Introduceti pene sub placajul de sub dedurizator pentru nivelarea suprafetei.  
 
ATENTIE: NU INTRODUCETI PENELE DIRECT SUB REZERVORU L DE SARE. 
Greutatea rezervorului plin cu apa si sare poate face ca acesta sa crape in zona unde sunt 
plasate penele. 
 

 
 
 
 
 
 
      
 
     Pana       Placaj 
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AVERTISMENT: Asigurati-va ca vana de by-pass este bine prinsa, in cele doua sigurante, 
pentru a nu iesi din locasul sau. 
 
      
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Racord intrare/iesire instalatie  
Masurati, taiati si asamblati conducta si armaturile, de la sursa principala de apa pana la 
racordurile de intrare/iesire in/din echipament.  
 

OBSERVATIE: Pe vana sunt marcate intrarea/iesirea. Pentru mai multa siguranta puteti 
marca directia de curgere a apei. 
 

ATENTIE: Aveti grija ca intreaga instalatie sa fie monatata si aliniata corect, pentru a nu 
suprasolicita vana. Montajul incorect poate distruge conexiunile in vana. 
 
Conectarea tevilor de intrare/iesire 
Completati tevile pentru intrare/iesire in/din echipament potrivit indicatiilor de mai jos: 
 
Instalarea furtunului de evacuare ape spalare 
1. Conectati un furtun cu diamentrul interior de 3/8” sau 7/16” la iesirea de drenaj din vana 
dedurizatorului. Folositi un colier pentru a fixa furtunul.  
2. Trageti furtunul pana la sifonul de pardoseala si fixati-l. Astfel furtunul nu se va misca la 
evacuarea apei din timpul regenerarii. Realizati o deschizatura de minim 1-1/2” pentru aer, 
pentru a evita intoarcerea apei pe furtun. 
 
Instalarea furtunului de preaplin al rezervorului d e stoc sare 
1. Conectati un furtun cu diametrul interior de 3/8”, la cotul racordului de preaplin al 
rezervorului de sare si fixati-l cu un colier de prindere. 
2. Trageti furtunul pana la gura sifonului de pardoseala sau a altui punct de  scurgere, dar 
nu mai sus de nivelul racordului de drenaj al rezervorului de sare (scurgere gravitationala). 
Daca rezervorul se umple peste limita, excesul de apa este evacuat. Taiati furtunul la 
dimensiunile corespunzatoare cu locul amplasarii echipamentului. 
 
NU interconectati preaplinul rezervorului de sare c u furtunul de evacuare 

a apelor de spalare de la vana dedurizatorului. 
 
 
 
 
 
 

Privire din lateral  

Etansare pe o-ring 

Privire din spate  

Sigurante de prindere  

Corp vana  
Intrare / iesire  

Vana de by -pass  
Impingeti pana la capat  
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EXEMPLU DE SCHEMA DE MONTAJ 
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TEST HIDRAULIC 
 
Pentru a elimina excesul de aer din instalatie, urmati pasii descrisi mai jos : 
Deschideti la maxim doua sau mai multe robinete de apa rece dedurizata, aflate in 
apropierea echipamentului. Asezati vana de by-pass in pozitia de “by-pass” sau deschideti 
robinetul de by-pass si inchideti intrarea si iesirea din dedurizator (pentru conexiune cu 
adaptoare).  
 
 
 
            Vana de by-pass    
                
 
 
 Trageti pentru  
 functionare                                      
 
    
 Impingeti complet 
 pentru by-pass  
 
 
 
 
 
 
 
          Surub de amestec  
        (verificati sa fie complet infiletat
         pentru o functionare corecta)        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Adaptoare (intrare / iesire apa 

in / din dedurizator) 
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Deschideti la maxim vana de alimentare cu apa. Urmariti curgerea apei la robinetele 
deschise, sa nu existe bule de aer. Puneti in functiune vanele de by-pass, EXACT in 
ordinea data mai jos: 
 
Vana monobloc – culisati incet tija vanei catre pozitia “functionare”, facand cateva pauze 
pentru a permite dedurizatorului sa se presurizeze incet, incet. 
 
Dupa aproximativ 3 minute deschideti un robinet de apa calda  si lasati-l asa timp de un 
minut sau pana la eliminarea completa a aerului de pe conducta si apoi inchideti robinetul. 
 
Inchideti toate robintele de apa rece  si apoi verificati daca exista neetanseitati la nivelul 
conductelor instalatiei. 
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FUNCTIONAREA DEDURIZATORULUI  
 
Principalele etape din functionarea unui dedurizator sunt : 
 
Etapa ‘’Service’’ = Functionare normala, producere apa dedurizata 
Etapa ‘’Recharge’’ = Regenerare (aducerea rasinii schimbatoare de ioni pe care s-au 
acumulat ionii de calciu si magneziu la un nou ciclu de functionare) 
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Umplerea rezervorului de sare cu apa si sare 
 
1. Folosind un recipient, umpleti rezervorul de sare cu cca. 4-5 l de apa. 
2. Umpleti rezervorul cu sare pastile. 
 
Igienizarea dedurizatorului 
 
Inca din fabricatie, se are in vedere pastrarea curateniei si igienei echipamentului. 
Materialele folosite la fabricarea dedurizatorului nu contamineaza sursa dvs. de apa si nu 
favorizeaza aparitia sau dezvoltarea bacteriilor. Cu toate acestea, este posibila patrunderea 
bacteriilor in dedurizator, pe durata transportului, depozitarii, instalarii si functionarii 
acestuia. De aceea, se recomanda igienizarea dedurizatorului. 
 
1. Scoateti capacul rezervorului de saramura si adaugati 2-3 linguri de hipoclorit obisnuit 
(Clorox), in tubul de injectie cu saramura al dedurizatorului. Puneti la loc capacul tubului de 
injectie cu saramura. 
2. Igienizarea este completa dupa indeplinirea urmatorilor pasi, inclusiv programarea 
controller-ului. 
 
Conectarea transformatorului  
 
1. Conectati capetele cablului de alimentare la cele doua borne ale transformatorului. 
 
OBSERVATIE: Pentru mai multa siguranta verificati daca toti conectorii sunt in buna stare. 
 
AVERTISMENT:  Aveti grija ca, in preajma cuplului si in zona motorului, care se roteste in 
timpul procesului de regenerare, sa nu existe cabluri, sarme, etc. 
 
2. Conectati transformatorul la o sursa sigura de curent electric alternativ, cu impamantare. 
Dedurizatorul functioneaza numai la o tensiune electrica de 24V. Nu conectati dedurizatorul 
la sursa electrica fara transformator. 
 
Repornirea boilerului de apa calda 
 
Porniti sursa de alimentare cu electricitate sau combustibil a boilerului de apa calda.      
 

OBSERVATIE: Pentru a obtine imediat apa calda tratata, asteptati pana la incheierea 
procesului de regenerare. Apoi, evacuati apa din boiler pana cand, 

la iesirea din acesta, apa va fi rece. 
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PROGRAMAREA  PANOULUI  DE  CONTROL  DIGITAL  PENTRU   
GALAXY  VDR 14/100  SI  VDR 20/100 
 

 

Cand transformatorul este introdus in priza , codurile de model SC20 ( VDR 14/100 ) si 
SR22 ( VDR 20/100 ) apar pe display-ul de pe panoul frontal pentru cateva secunde , 
urmate de un numar de test ( de ex. J1.1 ). Dupa numarul de test , cifrele ”12:00” incep sa 
clipeasca .  ”TIMPUL PREZENT”  si  ”REGENERARE IN NOAPTEA ACEASTA”  
( ”REGENERARE DESEARA” ) apar in partea inferioara a display-ului . 
 

 
NOTA : Daca simbolurile ”SC--” clipesc pe display , apasati butonul SUS   ( FIG.1) pana 
cand apar simbolurile SC20 ( sau SR22 ). Dupa aceea , apasati butonul ”SELECT” pentru a 
face sa apara simbolurile care clipesc ”12:00” .  
 
Dispozitiv sonor ( ”beeper” )  :  Un ”beeper” se aude la apasarea butoanelor pentru 
setarea panoului de control digital. Un semnal sonor (”beep”) semnaleaza o schimbare pe 
display-ul de pe panoul frontal. Mai multe ”beep”-uri repetate inseamna ca nu va fi acceptata 
o schimbare de la butonul pe care l-ati apasat , indicandu-va ca trebuie sa utilizati un alt 
buton. De exemplu, in timpul setarii duritatii apei ( pasul 2 ) ”beeper”-ul suna repetat cand 
display-ul ajunge la valoarea ”1” folosind butonul ”JOS” sau la valoarea maxima de duritate 
ce se poate seta folosind butonul ”SUS”. 
 
1. SETAREA TIMPULUI PREZENT : 
 
NOTA : Daca pe display nu apar cuvintele ”TIMPUL PREZENT” , apasati butonul ”SELECT” 
(FIG.1) pana cand acestea apar. 
 

�  Apasati butoanele   ”SUS” / ”JOS”  pentru a seta timpul prezent. Apasati ”SUS” 
pentru a schimba display-ul inainte ; apasati ”JOS” pentru a da timpul inapoi. 
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NOTA : Fiecare apasare a butoanelor   ”SUS” / ”JOS”   modifica timpul cu 1 minut. 
Tinand butoanele apasate , timpul se schimba rapid. Formatul implicit de timp este de tip 
24h ( a se vedea pag. 17  pentru ceasul de tip 12h [AM/PM] ). 
 

      
 
 
2. SETAREA VALORII DURITATII APEI : 
 
�  Apasati butonul ”SELECT” o data pentru a afisa valoarea ”25” ( care clipeste ) si cuvantul 
”DURITATE”. Duritatea este exprimata in ”gpg” (”grains per gallon”). 
Pentru conversie se poate folosi formula :  1gpg = 0,959 °d = 1,71 °F = 171 ppm 
Duritatea apei cu care este alimentata casa dvs. se gaseste pe buletinul de analiza obtinut 
in prealabil.  
 
 
 
 
 
NOTA: 
Daca apa cu care este alimentata casa dvs. contine fier , compensati prin adaugare la 
valoarea duritatii apei. De exemplu , sa presupunem ca apa dvs. are duritatea de 15 gpg si 
are o concentratie a fierului de 2 ppm. Adaugati 5 la valoarea duritatii apei pentru fiecare 1 
ppm de fier. Astfel, in acest exemplu, vom utiliza o duritate echivalenta de 25 gpg. 
 

�  Apasati butoanele  ”SUS” / ”JOS”   pentru a seta valoarea duritatii apei dvs. pe 
display. Butonul ”JOS” modifica valoarea afisata catre valoarea ”1”. Butonul ”SUS” modifica 
display-ul catre valoarea maxima care se poate seta ( a se vedea in specificatii valoarea 
maxima care se poate seta pentru modelul dvs. de dedurizator ) 
 

NOTA:  Fiecare apasare a butoanelor  ”SUS” / ”JOS”  modifica display-ul cu o unitate 
intre 1 si 25. Intre 25 si valoarea maxima care se poate seta , display-ul se modifica cu 5 

unitati la o apasare ... 25, 30, 35, etc. Apasarea continua pe butoanele  ”SUS” / ”JOS”  
modifica display-ul de 2 ori in fiecare secunda. 
 
3. SETAREA OREI REGENERARII 
 
�  Apasati butonul ”SELECT” o data pentru a afisa ”02:00” ( care clipeste ) si cuvintele 
”ORA REGENERARII”.  Cu setarea ”02:00 ORA REGENERARII” , dedurizatorul incepe 
regenerarea ( a se vedea (pag.17 si 18 ) la ora 02:00 care se termina cel tarziu la ora 04:00.               
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Acesta este un moment bun in cele mai multe gospodarii pentru ca apa nu este folosita. 
Daca pentru gospodaria dvs. ar fi potrivita o alta ora pentru regenerare , procedati dupa cum 
urmeaza. 
 

�  Apasati butoanele  ”SUS” / ”JOS”  pentru a seta ora dorita de incepere a regenerarii. 
Fiti sigur ca ati observat aspectul AM-PM cum ati procedat si la setarea timpului prezent. 
 

NOTA: Fiecare apasare a butoanelor   ”SUS” / ”JOS”  modifica display-ul cu 1 ora. 
Apasarea continua a butoanelor modifica display-ul de 2 ori in fiecare secunda. 
 
�  Apasati butonul ”SELECT” inca o data pentru a readuce display-ul  la ”TIMPUL 
PREZENT” si la ”REGENERARE IN NOAPTEA ACEASTA” (”REGENERARE DESEARA”) . 
 
4. SETAREA EFICIENTEI SARII 
 
Cand aceasta functie este activata (ON) , dedurizatorul va lucra la eficiente ale sarii 
de 57 °F �mc / kg sare sau mai mult. 
 
�  Apasati continuu timp de 3 secunde butonul ”SELECT” pana cand sunt afisate 
urmatoarele. 
 

 
 
Odata afisat acest display , apasati butonul  ”SELECT” si unul din urmatoarele display-uri 
sunt afisate. 
 

 
 
 
�  Apasati butonul “SUS” pentru a activa aceasta functie (ON) sau butonul “JOS” pentru a o 
dezactiva (OFF). Cand functia Eficientei sarii este ON simbolul aferent este afisat pe 
display-ul corespunzator functionarii normale. 
 
5. NUMARUL DE ZILE MAXIM  INTRE REGENERARI 
 
�  Apasati butonul ”SELECT” inca o data si cuvintele ”Auto REGENERARE” clipesc pe  
display . Folositi butoanele ”SUS” si ”JOS” pentru a seta numarul de zile dintre regenerari 
( intre 1 zi si 15 zile ). Setarea implicita ( Auto ) permite unitatii electronice sa controleze 
frecventa regenerarii pe baza consumului de apa inregistrat de debitmetru. Aceasta setare 
asigura cea mai economica functionare . Puteti seta un timp maxim ( in zile ) intre 
regenerari.  
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6. SETAREA  FUNCTIEI  97% 
 
Apasati butonul ”SELECT” inca o data. Utilizand setarea ON, unitatea se va regenera 
automat dupa ce a fost folosita 97% din capacitatea de tratare, in orice moment al zilei. 
 
 

 

 
 
7. SETAREA CEASULUI PE SISTEM 12H SAU 24H 
 
Apasati butonul ”SELECT” inca o data. Toate display-urile de timp sunt afisate in modul 
24h. Daca doriti schimbarea in modul 12h , folositi butoanele ”SUS” si ”JOS” . 
 

 
 
8. AJUSTAREA TIMPILOR DE SPALARE INVERSA SI DE CLATIRE RAPIDA 
 
Apasati butonul ”SELECT” inca o data. Daca doriti , folositi butoanele ”SUS” si ”JOS”  pentru 
a schimba setarea timpilor de spalare inversa si de clatire rapida in minute . 
 

 
 

Apasati butonul ”SELECT” inca o data , pentru a termina programarea initiala si pentru a 
reveni la display-ul normal de afisare a orei curente. 
 
 
FUNCTII  ALE  PANOULUI  DE  CONTROL  DIGITAL  PENTR U  
GALAXY  VDR 14/100  SI  VDR 20/100 
 
REGENERARE SUPLIMENTARA 
 
Uneori o regenerare pornita manual poate fi necesara. Doua exemple, in acest sens, sunt : 
 
-- Ati consumat mai multa apa decat in mod normal ( persoane in vizita ) si este posibil sa 
   ramaneti fara apa dedurizata inainte de momentul la care survine urmatoarea regenerare   
   automata. 
-- Nu ati completat rezerva de sare inainte de a se termina. 
 
Puteti porni o regenerare imediat sau puteti seta unitatea de control electronic sa inceapa 
regenerarea in noaptea urmatoare la ora 02:00 ( sau alt moment presetat ). Procedati  
dupa cum urmeaza. 
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REGENERARE IMEDIATA 
 
Apasati butonul ”PORNIT / OPRIT – MENTINE”  timp de 3 secunde. Cuvintele 
”REGENERARE IMEDIATA” incep sa clipeasca pe display si dedurizatorul intra imediat in 
faza de umplere a regenerarii. Aceasta regenerare va dura circa 2 ore. Atunci veti avea din 
nou apa dedurizata. 
 
 

 
 
 
REGENERARE IN NOAPTEA ACEASTA 
 
Apasati si eliberati ( nu mentineti ) butonul ”PORNIT / OPRIT – MENTINE” . Cuvintele  
”REGENERARE IN NOAPTEA ACEASTA”  clipesc pe display si dedurizatorul incepe 
regenerarea la urmatoarea ora de regenerare presetata. Apasati si eliberati butonul 
”PORNIT / OPRIT – MENTINE” inca o data daca decideti sa anulati regenerarea si  
afisajul ”REGENERARE IN NOAPTEA ACEASTA”  
 

 
 
 
MEMORAREA PROGRAMARII 
 
Daca se intrerupe alimentarea electrica a dedurizatorului , display-ul este gol (stins) dar  
blocul electronic al panoului de control digital pastreaza ora corecta timp de circa 6 ore. 
Cand alimentarea electrica revine trebuie sa setati din nou ora curenta doar daca  
display-ul clipeste . ”DURITATEA” si  ”ORA REGENERARII” necesita o noua setare 
doar daca se doreste modificarea valorilor introduse anterior.  
Chiar daca ora curenta este incorecta dupa o intrerupere mai lunga a alimentarii electrice, 
dedurizatorul lucreaza corespunzator pentru a deduriza apa dvs.. Totusi, regenerarile pot 
avea loc in momente nepotrivite ale zilei pana cand setati din nou ora curenta in mod  
corect. 
 
COD DE EROARE 
 
Un cod de eroare ar putea fi afisat pe display daca apare o problema in circuitul electronic  
al dedurizatorului. Daca vedeti pe display un cod de eroare in locul orei curente , va rugam 
sa apelati Centrul dvs. local de service Galaxy. 
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PROGRAMAREA  PANOULUI  DE  CONTROL  DIGITAL  PENTRU   
GALAXY  VDR 25/200 
 
 
FIG.2 

 
 
 
Cand transformatorul este introdus in priza , codul de model SR27 si un numar de test  
( de exemplu J11 ) apar pe display timp de 4 secunde . Atunci , ”12:00”  si  cuvintele  
”TIMPUL PREZENT”  incep sa clipeasca . 
 
 

 
 
NOTA : 

Daca pe display apar caracterele  ”SR- -” , apasati butoanele   ”SUS” / ”JOS”  pana 
cand este afisat codul SR27. Atunci , apasati butonul ”SELECT” pentru setare si trecere la  
afisajul ”TIMPUL PREZENT” care clipeste . Pentru verificarea codului de model , scoateti 
din priza transformatorul si introduceti-l din nou.  
 
Dispozitiv sonor ( ”beeper” )  
Un ”beeper” se aude la apasarea butoanelor pentru setarea panoului de control digital. 
Un semnal sonor (”beep”) semnaleaza o schimbare pe display-ul de pe panoul frontal. 
Mai multe ”beep”-uri repetate inseamna ca nu va fi acceptata o schimbare de la butonul pe 
care l-ati apasat , indicandu-va ca trebuie sa utilizati un alt buton. De exemplu, in timpul 
setarii duritatii apei ( pasul 2 ) ”beeper”-ul suna repetat cand display-ul ajunge la valoarea 
”1” folosind butonul ”JOS” sau la valoarea maxima de duritate ce se poate seta folosind 
butonul ”SUS”. 
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1. SETAREA TIMPULUI PREZENT 
 
Daca pe display nu apar cuvintele ”TIMPUL PREZENT” , apasati butonul ”SELECT” (FIG.2) 
pana cand acestea apar sau consultati notele anterioare. 
 

�  Apasati butoanele   ”SUS” / ”JOS”   pentru a seta timpul prezent. Apasati ”SUS” 
pentru a schimba display-ul inainte ; apasati ”JOS” pentru a da timpul inapoi. 
Daca ora curenta este intre amiaza si miezul noptii , fiti sigur ca apar caracterele PM. 
Daca ora curenta este intre miezul noptii si amiaza , fiti sigur ca apar caracterele AM.  
 

    
 

Fiecare apasare a butoanelor  ”SUS” / ”JOS”  modifica timpul cu 1 minut. Daca  
mentinem apasate butoanele , timpul se modifica cu 32 minute in fiecare secunda. 
 
2. SETAREA VALORII DURITATII APEI 
 
�  Apasati butonul ”SELECT” o data pentru a afisa valoarea ”25” ( care clipeste ) si  
cuvantul ”DURITATE” . 
 
Duritatea apei cu care este alimentata casa dvs. se gaseste pe buletinul de analiza obtinut 
in prealabil. Daca apa cu care este alimentata casa dvs. contine fier , compensati prin 
adaugare la valoarea duritatii apei. De exemplu , sa presupunem ca apa dvs. are duritatea 
de 20 gpg si are o concentratie a fierului de 2 ppm. Adaugati 5 la valoarea duritatii apei 
pentru fiecare 1 ppm de fier. Astfel, in acest exemplu, vom utiliza o duritate echivalenta de 
30 gpg. (1gpg = 0,959 °d = 1,71 °F = 171 ppm ). 
 

 
 

�  Apasati butoanele  ”SUS” / ”JOS”   pentru a seta valoarea duritatii apei dvs. pe 
display. Butonul ”JOS” modifica valoarea afisata catre valoarea ”1”. Butonul ”SUS” modifica 
display-ul catre valoarea maxima care se poate seta ( a se vedea in specificatii valoarea 
maxima care se poate seta pentru modelul dvs. de dedurizator ) 
 
NOTA:   

Fiecare apasare a butoanelor  ”SUS” / ”JOS”  modifica display-ul cu o unitate 
intre 1 si 25. Intre 25 si valoarea maxima care se poate seta , display-ul se modifica cu 5 

unitati la o apasare ... 25, 30, 35, etc. Apasarea continua pe butoanele  ”SUS” / ”JOS”  
modifica display-ul de 2 ori in fiecare secunda. 
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3. SETAREA OREI REGENERARII 
 
�  Apasati butonul ”SELECT” o data pentru a afisa caracterele ”02:00” ( care clipesc ) si 
cuvintele ”ORA REGENERARII”.  Cu setarea ”02:00 ORA REGENERARII” , dedurizatorul 
incepe regenerarea ( a se vedea pag. 21 si 22 ) la ora 02:00 .  
 
 

 
 
Acesta este un moment bun in cele mai multe gospodarii pentru ca apa nu este folosita. 
Daca pentru gospodaria dvs. ar fi potrivita o alta ora pentru regenerare , procedati dupa cum 
urmeaza. 
 

�  Apasati butoanele  ”SUS” / ”JOS”  pentru a seta ora dorita de incepere a regenerarii. 
Fiti sigur ca ati observat aspectul AM-PM cum ati procedat si la setarea timpului prezent. 
 

NOTA: Fiecare apasare a butoanelor   ”SUS” / ”JOS”  modifica display-ul cu 1 ora. 
Apasarea continua a butoanelor modifica display-ul de 2 ori in fiecare secunda. 
 
�  Apasati butonul ”SELECT” inca o data pentru terminarea programarii initiale si pentru  
intoarcerea la display-ul normal al orei curente.  
 

 
 
 

FUNCTII  ALE  PANOULUI  DE  CONTROL  DIGITAL  PENTR U GALAXY  VDR 25/200 
 
REGENERARE SUPLIMENTARA 
 
Uneori o regenerare pornita manual poate fi necesara. Doua exemple, in acest sens, sunt : 
 
-- Ati consumat mai multa apa decat in mod normal ( persoane in vizita ) si este posibil sa 
   ramaneti fara apa dedurizata inainte de momentul la care survine urmatoarea regenerare   
   automata. 
-- Nu ati completat rezerva de sare inainte de a se termina.  
 
Puteti porni o regenerare imediat sau puteti seta unitatea de control electronic sa inceapa 
regenerarea in noaptea urmatoare la ora 02:00 ( sau alt moment presetat ). Procedati  
dupa cum urmeaza. 
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REGENERARE IMEDIATA 
 
Apasati butonul ”PORNIT / OPRIT – MENTINE”  continuu pana cand cuvintele  
* ”REGENERARE” , ”Serv” ( Service ) si ”Fill” incep sa clipeasca pe display. Odata cu 
inceperea umplerii, prima faza a regenerarii, cuvantul ”Serv” ( care clipeste ) dispare in timp 
ce cuvantul ”Fill”(Umplere) ramane pe display insa nu mai clipeste. Cuvantul 
”REGENERARE” continua sa clipeasca. Aceasta regenerare va dura circa 2 ore. Atunci veti 
avea din nou apa dedurizata. 
 

 
 

 
*Nota : Daca functia ”CLEAN” (Curatare) este activa (ON) o spalare inversa de curatare 
precede regenerarea. Cuvintele  ”CLEAN” , ”Bkwsh” ( Backwash – Spalare inversa ) sau 
”Rinse” ( Clatire ) clipesc pe display ; clipeste , de asemenea, valoarea minutelor ramase 
pana la finalul ciclului de curatare   
 
REGENERARE IN NOAPTEA ACEASTA 
 
Apasati si eliberati ( nu mentineti ) butonul ”PORNIT / OPRIT – MENTINE” . Cuvintele  
”REGENERARE IN NOAPTEA ACEASTA” ( ”REGENERARE DESEARA” ) clipesc pe 
display si dedurizatorul incepe regenerarea la urmatoarea ora de regenerare presetata. 
Apasati si eliberati butonul ”PORNIT / OPRIT – MENTINE” inca o data daca decideti sa 
anulati regenerarea si afisajul ”REGENERARE IN NOAPTEA ACEASTA” . 
 
 

 
 

 
SISTEM DE MONITORIZARE A SARII 
 
Panoul de control digital are o functie de monitorizare a nivelului ( scazut ) de sare cu un 
indicator luminos destinat sa reaminteasca utilizatorului sa completeze cu sare in rezervor. 
Pentru a seta acest sistem de monitorizare : 
 
1. Ridicati capacul rezervorului de sare si uniformizati nivelul sarii din acesta. 
2. Colantul de pe tubul de injectie a saramurii are numere de la 0 la 8. Observati numarul 
    in dreptul caruia se gaseste nivelul sarii ( sau cel mai apropiat de acesta ). 
3. Acum , apasati butonul ”AJUSTAREA NIVELULUI DE SARE”  pana cand dreptunghiurile 
    negre de pe display arata nivelul de sare observat. 
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4. In final, setati nivelul de sare la care doriti sa se aprinda indicatorul luminos de avertizare. 

    Apasati butonul ”AJUSTAREA INDICATORULUI LUMINOS” pana cand caracterul  ” ” 
    apare langa numarul ales pentru nivelul de sare mentionat. In exemplul de mai jos,    
    indicatorul se va aprinde cand sarea din rezervor va scade la nivelul 2 . La nivelul 2 , 
    rezervorul de sare este circa 1/3 plin . Aceasta este valoarea minima la care ar trebui sa   
    lasati nivelul de sare sa scada.  
5. Daca doriti sa dezactivati sistemul de monitorizare a nivelului de sare , apasati butonul 
    ”AJUSTAREA INDICATORULUI LUMINOS”  pana cand apare cuvantul ”OFF” deasupra , 
    pe display. 
 
Nota : 
Pentru o functionare precisa a sistemului de monitorizare a nivelului de sare , utilizati  
intotdeauna sare pastilata. 
 
 

 
 
                        FIG.3 

 
 
 
 
SETARI OPTIONALE – EFICIENTA SARII , FUNCTIA DE CUR ATARE, MINUTELE  
FUNCTIEI DE CURATARE, NUMARUL MAXIM DE ZILE INTRE R EGENERARI ,  
FUNCTIA 97%  SI SETAREA 12H/24H A CEASULUI :   
 
1. Pentru a seta oricare dintre optiunile urmatoare , apasati si mentineti butonul ”SELECT” 
timp de 3 secunde pana cand pe display apar caracterele ”000”. Apoi apasati o data pana  

cand apare display-ul ”EFICIENTA SARII” . Utilizati butoanele   ”SUS” / ”JOS”   pentru 
a modifica display-ul in ON sau OFF . 
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�  EFICIENTA SARII :  Cand aceasta functie este activata (ON) , unitatea va functiona  
la eficiente ale sarii de  57 °F �mc / kg sare sau mai mult . ( s-ar putea regenera mai des  
folosind doze de sare mai mici si mai putina apa ). 
 
2. Apasati butonul ”SELECT” din nou pentru a afisa display-ul ”CURATARE” (CLEAN) . 
 

 
 
�  CURATARE : Aceasta functie este utila in cazul in care apa de alimentare contine fier 
si / sau cantitati ridicate de sedimente ( nisip, mal, mizerie, etc ). Cand este activata (ON), 
o spalare inversa si o clatire rapida vor avea loc intai , precedand faza de regenerare 
normala. Aceasta asigura o curatare suplimentara a patului de rasina inainte de a fi  
regenerat cu saramura. Pentru a economisi apa , daca apa dvs. de alimentare nu contine  
fier sau sedimente , fiti sigur ca aceasta functie este dezactivata ( setata pe OFF ). 
 
 
 
3. Apasati butonul ”SELECT” din nou pana cand apare display-ul ”TIMP DE CURATARE” 
    ( CLEAN TIME ) 
 

 
                                minute implicite                       exemplu: durata setata la 3 minute 

 
�  MINUTELE FUNCTIEI DE CURATARE  : Daca utilizati aceasta functie, lungimea ciclului 
de spalare inversa suplimentara este automat setata la 7 minute. Totusi, puteti ajusta acest 
timp intr-o plaja de la 1 la 15 minute. Pentru a modifica durata acestui ciclu, folositi 

butoanele   ”SUS” / ”JOS”   . Daca nu este dorita nici o schimbare , continuati dupa 
cum urmeaza. 
 
4. Apasati butonul ”SELECT” din nou pentru a afisa display-ul urmator ”REGENERARE”. 
 

 
                               display implicit                          exemplu: setare la max. 4 zile  
                                                                                                intre regenerari 
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�  NUMARUL MAXIM DE ZILE INTRE REGENERARI :  Panoul de control digital 
controleaza automat frecventa regenerarilor. Acest lucru asigura cea mai mare eficienta 
in functionare si in cele mai multe situatii aceasta setare va fi lasata  in varianta ei implicita. 
Totusi, puteti modifica aceasta functie daca doriti sa fortati regenerarea la un anumit numar 
de zile. De exemplu, daca apa dvs. de alimentare contine fier si dvs. doriti ca dedurizatorul 
sa se regenereze cel putin o data la cateva zile pentru a pastra patul de rasina curat ,  
puteti seta, in mod uzual, display-ul ca mai sus. Setarea se poate face intre 1 si 15 zile 

folosind butoanele   ”SUS” / ”JOS”  . 
 
5. Apasati butonul ”SELECT” inca o data pentru a afisa display-ul ”FUNCTIA 97%” . 
 
 

 
 

 
�  FUNCTIA 97% : Setand aceasta functie pe ON , unitatea se va regenera automat cand  
97% din capacitatea sa de tratare a fost folosita , in orice moment al zilei. Folositi butoanele 

 ”SUS” / ”JOS”   pentru a seta ON sau OFF. 
 
6. Apasati butonul ”SELECT” din nou pentru a afisa display-ul formatului de timp. 
 
 
 
�  SETAREA 12H/24H A CEASULUI :  Setarea implicita pentru orice afisare de timp este 

de tip 24h. Daca este dorita setarea de tip 12h , utilizati butoanele   ”SUS” / ”JOS”  . 
 
 

     
 
 

7. Apasati butonul ”SELECT” inca o data pentru revenirea la display-ul  orei curente . 
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FLUX DE APA PRIN DEDURIZATOR   
Daca exista consum de apa dedurizata, barele reprezentand debitul de apa prin dedurizator 
se desfasoara continuu de-a lungul display-ului. Barele mentionate se desfasoara mai mult  
sau mai putin in functie de valoarea debitului. Barele nu apar daca toti robinetii si toti 
consumatorii de apa dedurizata sunt inchisi . 
 

 

    

    
 
 
TIMP DE REGENERARE RAMAS  SI  INDICATOARE DE POZITI E A VALVEI 
Unul dintre indicatoarele de pozitie a valvei , ”Serv” ( Service – functionare normala, utila ) , 
”Fill” ( Umplere ) , ”Brine” ( Saramura ) , ”Bkwsh” ( Backwash – Spalare inversa ) , ”Rinse”  
( Clatire )  este afisat in timpul regenerarii dedurizatorului.  
 
                                              indicatoare                timp de regenerare 
                                              pozitie valva              ramas 

 
 

Cuvantul ”REGENERARE” clipeste pe display si, incepand cu faza ”Brine” ( aspiratia de 
saramura ), numarul de minute de regenerare ramas pana la revenirea la functionarea 
normala (de serviciu) apare in locul orei curente. Cand valva se muta de la un ciclu la altul , 
amandoua indicatoarele de pozitie clipesc. 
 

 
MEMORAREA PROGRAMARII 
Daca se intrerupe alimentarea electrica a dedurizatorului , display-ul este gol (stins) dar  
blocul electronic al panoului de control digital pastreaza ora corecta timp de circa 12 ore. 
Cand alimentarea electrica revine trebuie sa setati din nou ora curenta doar daca display-ul 
clipeste. ”DURITATEA” si  ”ORA REGENERARII” necesita o noua setare doar daca se 
doreste modificarea valorilor introduse anterior. Chiar daca ora curenta este incorecta dupa 
o intrerupere mai lunga a alimentarii electrice, dedurizatorul lucreaza corespunzator pentru 
a deduriza apa dvs.. Totusi, regenerarile pot avea loc in momente nepotrivite ale zilei pana 
cand setati din nou ora curenta in mod corect. 
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COD DE EROARE 
Un cod de eroare ar putea fi afisat pe display daca apare o problema in circuitul electronic  
al dedurizatorului. Daca vedeti pe display un cod de eroare in locul orei curente , va rugam 
sa apelati Centrul dvs. local de service Galaxy. 
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DIMENSIUNI / SPECIFICATII  PENTRU GALAXY  VDR 14/10 0 

 
                              FIG.4 

 
 Valoare (cm) 

A Inaltimea rezervorului de sare  50,2 
B Diametrul tank-ului de rasina ( nominal ) 25,4 
C Inaltimea tank-ului de rasina ( nominal ) 53,3 
D Inaltimea la racordurile de intrare-iesire 52,1 
E Inaltimea totala 65 
F1 Lungime 49,5 
F2 Latime 41,5 
-- Distanta intre axele racordurilor de intrare-iesire  8,6 

 
Cantitatea de rasina de inalta capacitate ( litri ) 15,6 
Capacitatea maxima de tratare ( °Fmc ) 89 
Capacitatea nominala de tratare ( °Fmc ) 58 
Consumul de sare la capacitatea nominala ( Kg ) 1,22 
Debit nominal (  l/min. ) 27 
Debit nominal ( mc/h )  1,62 
Duritatea maxima a apei de alimentare ( °F ) 35 
Continutul max. de fier ”de apa clara” din apa de alimentare ( ppm ) 0 
Limitele de presiune a apei de alimentare ( bar ) 2,5 – 8,6 
Limitele de temperatura a apei de alimentare ( °C )  4 – 49 
Debitul minim pentru o regenerare al apei de alimentare ( l/min.)  11 
Volumul max. de apa folosit pentru o regenerare ( litri ) 64 
Debitul max. la scurgere ( l/min. ) 11 
Dimensiunile conexiunilor de intrare/iesire ale valvei 1” (2,54cm) 

Marimi electrice Transformator de la 
240Vac la 24Vac /50Hz 

Capacitatea de stocare a sarii ( Kg ) 35 
Tipul de sare necesar : numai sare pastilata  
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DIMENSIUNI / SPECIFICATII  PENTRU GALAXY  VDR 20/10 0 

( a se vedea FIG.4 ) 
 Valoare (cm) 

A Inaltimea rezervorului de sare  102,2 
B Diametrul tank-ului de rasina ( nominal ) 20,3 
C Inaltimea tank-ului de rasina ( nominal ) 101,6 
D Inaltimea la racordurile de intrare-iesire 105,4 
E Inaltimea totala 116,8 
F1 Lungime 49,5 
F2 Latime 41,9 
-- Distanta intre axele racordurilor de intrare-iesire  8,6 

            
Cantitatea de rasina de inalta capacitate ( litri ) 20,1 
Capacitatea maxima de tratare ( °Fmc ) 173 
Capacitatea nominala de tratare ( °Fmc ) 119 
Consumul de sare la capacitatea nominala ( Kg ) 2,04 
Debit nominal (  l/min. ) 32 
Debit nominal ( mc/h )  1,92 
Duritatea maxima a apei de alimentare ( °F ) 88 
Continutul max. de fier ”de apa clara” din apa de alimentare ( ppm ) 7 
Limitele de presiune a apei de alimentare ( bar ) 2,5 – 8,6 
Limitele de temperatura a apei de alimentare ( °C )  4 – 49 
Debitul minim pentru o regenerare al apei de alimentare ( l/min.)  11 
Volumul max. de apa folosit pentru o regenerare ( litri ) 115 
Debitul max. la scurgere ( l/min. ) 11 
Dimensiunile conexiunilor de intrare/iesire ale valvei 1” (2,54 cm) 

Marimi electrice Transformator de la 
240Vac la 24Vac /50Hz 

Capacitatea de stocare a sarii ( Kg ) 100 
Tipul de sare necesar : numai sare pastilata  
 

 
     
     GPM – galoane pe minut ( gallons per minute ) ( 1 galon = 3,78 litri ) 
     PSI – livre pe inch ( �ol ) patrat ( pound per square inch ) ( 1 PSI = 0,0689 bar ) 
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DIMENSIUNI / SPECIFICATII  PENTRU GALAXY  VDR 25/20 0 

( a se vedea FIG.4 ) 
 Valoare (cm) 

A Inaltimea rezervorului de sare  102,2 
B Diametrul tank-ului de rasina ( nominal ) 22,7 
C Inaltimea tank-ului de rasina ( nominal ) 101,6 
D Inaltimea la racordurile de intrare-iesire 105,4 
E Inaltimea totala 121,3 
F1 Lungime 49,5 
F2 Latime 41,9 
-- Distanta intre axele racordurilor de intrare-iesire  8,6 

 
Cantitatea de rasina de inalta capacitate ( litri ) 24,6 
Capacitatea maxima de tratare ( °Fmc ) 190 
Capacitatea nominala de tratare ( °Fmc ) 125 
Consumul de sare la capacitatea nominala ( Kg ) 2,2 
Debit nominal (  l/min. ) 34 
Debit nominal ( mc/h )  2,04 
Duritatea maxima a apei de alimentare ( °F ) 97 
Continutul max. de fier ”de apa clara” din apa de alimentare ( ppm ) 9 
Limitele de presiune a apei de alimentare ( bar ) 2,5 – 8,6 
Limitele de temperatura a apei de alimentare ( °C )  4 – 49 
Debitul minim pentru o regenerare al apei de alimentare ( l/min.)  11 
Volumul max. de apa folosit pentru o regenerare ( litri ) 147 
Debitul max. la scurgere ( l/min. ) 11 
Dimensiunile conexiunilor de intrare/iesire ale valvei 1” (2,54 cm) 

Marimi electrice Transformator de la 
240Vac la 24Vac /50Hz 

Capacitatea de stocare a sarii ( Kg ) 100 
 

 
        
            GPM – galoane pe minut ( gallons per minute ) ( 1 galon = 3,78 litri ) 
           PSI – livre pe inch ( �ol ) patrat ( pound per square inch ) ( 1 PSI = 0,0689 bar ) 
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PARTI  COMPONENTE  ALE  GALAXY  VDR 14/100 
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PARTI  COMPONENTE  ALE  GALAXY  VDR 20/100 
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PARTI  COMPONENTE  ALE  GALAXY  VDR 25/200 
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( FIGURA COMUNA PENTRU GALAXY  VDR 14/100 ,  VDR 20 /100 , VDR 25/200 ) 
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( TABEL COMUN PENTRU GALAXY  VDR 14/100 ,  VDR 20/1 00 , VDR 25/200 ) 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 



 
 
 

 



 


